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第２ 屋内消火栓設備の技術基準   

新旧対照表 

第 ８ 次 改 訂 版 根拠条文等・考え方 改 訂 案 根拠条文等・考え方 

１ （略） 

⑴～⑵ （略） 

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ

未警 戒部分

ホース長 ： ３０ｍ

 

 

 

２ 加圧送水装置 

  加圧送水装置は，令第 11条第３項第１号ニ及びホ，規則第 12条第１

項第３号の２及び第７号，第２項第３号から第６号，第３項第２号並び

に平成９年消防庁告示第８号の規定によるほか，次によること。 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は，次によること。 

ア （略） 

  イ 圧力水槽の構造は，水源水量が規定量充てんされたのち加圧され

るもので，水槽内の圧力が低下したとき，自動的に加圧できる空気

圧縮機又はこれに代 る加圧装置を設けること。◆ 

  ウ～エ （略） 

⑸～⑺ （略） 

３ （略） 

４ 配管等 

⑴ 材質 

ア （略） 

イ 管継手は，規則第 12 条第１項第６号ホの表に規定する各日本工

業規格に適合するもの以外の管継手は，認定品又は評定品とするこ

と。★ 

ウ バルブ類は，規則第 12条第１項第６号ト(ｲ)及び(ﾛ)に規定する各

日本工業規格に適合するもの以外のバルブ類は，認定品又は評定品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ （現行に同じ。） 

⑴～⑵ （現行に同じ。） 

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ

未警 戒部分

ホース長 ： ３０ｍ

 

 

 

２ 加圧送水装置 

  加圧送水装置は，令第 11 条第３項第１号ニ及びホ，規則第 12 条第１

項第３号の２及び第７号，第２項第３号から第６号，第３項第２号並び

に平成９年消防庁告示第８号の規定によるほか，次によること。 

⑴～⑶ （現行に同じ。） 

⑷ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は，次によること。 

ア （現行に同じ。） 

  イ 圧力水槽の構造は，水源水量が規定量充てんされたのち加圧され

るもので，水槽内の圧力が低下したとき，自動的に加圧できる空気

圧縮機又はこれに代わる加圧装置を設けること。◆ 

  ウ～エ （現行に同じ。） 

⑸～⑺ （現行に同じ。） 

３ （現行に同じ。） 

４ 配管等 

⑴ 材質 

ア （現行に同じ。） 

イ 管継手は，規則第 12 条第１項第６号ホの表に規定する各日本産 

業規格に適合するもの以外の管継手は，認定品又は評定品とするこ

と。★ 

ウ バルブ類は，規則第 12 条第１項第６号ト(ｲ)及び(ﾛ)に規定する各

日本産業規格に適合するもの以外のバルブ類は，認定品又は評定品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤解を招くおそれのある矢印の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代る→代わる 

 

 

 

 

 

 

日本工業規格→日本産業規格 

 

 

 

日本工業規格→日本産業規格 

 

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ 

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ 未 警 戒 部 分 

ホース長 ： ３０ｍ 
 

概ね７ｍ又は概ね１０ｍ 

未 警 戒 部 分 

ホース長 ： ３０ｍ 

壁を貫通しており紛らわしいの

で削除する。 
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とすること。★ 

⑵ 構造 

  ア 規則第 12 条第１項第 6 号チに規定する配管の呼び径の算出に際

し，管の受け持つ許容水量は，次表に定めるもの以下とすること。

◆ 

「（表 略）」 

 

イ 配管内には，速やかな放水及び配管の腐食防止等のため，次によ

り常時充水しておくこと。◆ 

(ｱ)  補助用高架水槽による場合は，次によること。 

ａ 補助用高架水槽から主管までの配管は，１号消火栓が設け

られるものは呼び径40Ａ以上，２号消火栓が設けられるもの

は呼び径25Ａ以上のものとすること。  

ｂ 補助用高架水槽は，鋼板，ガラス繊維強化プラスチック又

は，これと同等以上の強度，耐食性を有する材料で造られた

ものとすること。  

ｃ 有効水量は，100ℓ以上とし，当該水槽の水位が低下した場

合に，呼び径25Ａ以上の配管により自動的に給水できる装置

を設けること。 

ｄ 他の消防用設備等と兼用する場合の容量は，それぞれの設

備の規定水量のうち最大以上の量とすることができる。  

ｅ 補助用高架水槽と接続する配管には，可とう管継手，止水

弁及び逆止弁を設けること。 

(ｲ) （略） 

  ウ～サ （略） 

５ （略） 

６ 屋内消火栓の位置等 

 ⑴ （略） 

⑵ 屋内消火栓箱の構造及び標示は，次によること。 

  ア （略） 

  イ 標示及び灯火は，次によること。 

(ア)～(イ) （略） 

   (ウ) 規則第 12 条第１項第１号 に規定する灯火は，前面投影面積

が 28㎠以上となるよう，内接径６㎝以上とすること。◆ 

(エ) 連結送水管の放水口を併設収納する屋内消火栓箱の表面には，

(ア)による表示のほか，規則第 31 条項第４号による標識を設ける

こと。 

規則第 31条項第４号による標識とは，扉の下端から 20㎝の位

置に幅５㎝以上，長さ 40 ㎝以上の黄色表示（発光塗料又は発光

テープ）を付すること。◆ 

 ⑶～⑷ （略） 

７～８ （略） 

９ 令第 32条の特例基準 

 ⑴ 特定防火対象物で，次の各号に適合する場合は，屋内消火栓設備の

非常電源を非常動力装置とすることができる。 

  ア 令別表第１⑴項から⑷項，⑸項イ，⑹項及び⑼項イに掲げる防火

対象物の場合。 

   (ア) （略） 

   (イ) 非常動力装置は，次の各号に適合していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とすること。★ 

⑵ 構造 

  ア 規則第 12 条第１項第 6 号チに規定する配管の呼び径の算出に際

し，管の受け持つ流水量 は，次表に定めるもの以下とすること。

◆ 

「（表 現行に同じ。）」 

 

イ 配管内には，速やかな放水及び配管の腐食防止等のため，次によ

り常時充水しておくこと。◆ 

(ｱ)  補助用高架水槽による場合は，次によること。 

                              

                              

                  

ａ 補助用高架水槽は，鋼板，ガラス繊維強化プラスチック又は，

これと同等以上の強度，耐食性を有する材料で造られたものと

すること。  

ｂ 有効水量は，100ℓ以上とし，当該水槽の水位が低下した場合

に，              自動的に給水できる装置を

設けること。 

                              

                           

ｃ 補助用高架水槽と接続する配管には，可とう管継手，止水弁

及び逆止弁を設けること。 

(ｲ) （現行に同じ） 

ウ～サ （現行に同じ） 

５ （現行に同じ。） 

６ 屋内消火栓の位置等 

 ⑴ （現行に同じ。） 

⑵ 屋内消火栓箱の構造及び標示は，次によること。 

  ア （現行に同じ。） 

  イ 標示及び灯火は，次によること。 

(ア)～(イ) （現行に同じ。） 

   (ウ) 規則第 12条第１項第３号ロに規定する灯火は，前面投影面積が

28㎠以上となるよう，内接径６㎝以上とすること。◆ 

(エ) 連結送水管の放水口を併設収納する屋内消火栓箱の表面には，

(ア)による表示のほか，規則第 31条項第４号による標識を設けるこ

と。 

規則第 31 条項第４号による標識とは，扉の下端から 20 ㎝の位

置に幅５㎝以上，長さ 40㎝以上の黄色表示（発光塗料又は発光テ

ープ）を付すること。◆ 

 ⑶～⑷ （現行に同じ。） 

７～８ （現行に同じ。） 

９ 令第 32条の特例基準 

 ⑴ 特定防火対象物で，次の各号に適合する場合は，屋内消火栓設備の

非常電源を非常動力装置とすることができる。 

  ア 令別表第１⑴項から⑷項，⑸項イ，⑹項及び⑼項イに掲げる防火

対象物の場合。 

   (ア) （現行に同じ。） 

   (イ) 非常動力装置は，次の各号に適合していること。 

 

 

 

表に合わせた文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照号誤り修正 

 

 

誤字修正 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 全体，c の網掛け部及びｄ全体を削

除。 

あくまで配管充水用の配管の話であ

り，作動時の補給用としての位置づ

けではないため，２０Ａでも支障な

い。 

本技術基準では，配管充水用の補助

用高架水槽の容量を設備ごとに変え

ていない（他の設備もここを準用し

ている。）ため，この d の基準自体が

意味がない。 
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    ａ～ｂ （略） 

    ｃ 非常動力装置は，規則第 12 条  第４号ロの規定に準じて

設けること。 

    ｄ～ｆ （略） 

イ （略） 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で出火の危険が

ないと認められるか，又は出火のおそれが著しく少なく，延焼拡大の

おそれがないと認められるもので，かつ，次のいずれかに該当するも

のについては，当該部分には屋内消火栓設備を設置しないことができ 

 ア 倉庫，塔屋部分等にして，不燃性の物件のみを収納するもの 

 イ 浄水場，汚水処理場等の用途に供する建築物で，内部の設備が水

管，貯水池又は貯水槽のみであるもの 

 ウ プール（プールサイドを含む。）又はスケートリンク（滑走部分

に限る。） 

 エ 抄紙工場，サイダー，ジュース工場 

  オ 不燃性の金属，石材等の加工工場で，可燃性のものを収納又は取

り扱わないもの 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ａ～ｂ （現行に同じ。） 

    ｃ 非常動力装置は，規則第 12条第１項第４号ロの規定に準じて

設けること。 

    ｄ～ｆ （現行に同じ。） 

イ （略） 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で出火の危険がな

いと認められるか，又は出火のおそれが著しく少なく，延焼拡大のお

それがないと認められるもので，かつ，次のいずれかに該当するもの

については，当該部分には屋内消火栓設備を設置しないことができる。 

 ア 倉庫，塔屋部分等にして，不燃性の物件のみを収納するもの 

 イ 浄水場，汚水処理場等の用途に供する建築物で，内部の設備が水

管，貯水池又は貯水槽のみであるもの 

 ウ プール（プールサイドを含む。）又はスケートリンク（滑走部分に

限る。） 

 エ 抄紙工場，サイダー，ジュース工場 

 オ 不燃性の金属，石材等の加工工場で，可燃性のものを収納又は取

り扱わないもの 

（以下，省略） 

 

 

脱字修正 

 

 

 

 

S38 自消丙予発 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S38.9.30 自消丙予発第 59 号の内容を追加する。 

出典の 59 号通知で消火器，屋内消火栓設備，屋外消火栓設備，動力消防ポンプ設備，自動火

災報知設備及び連結送水管共通の免除要件となっていることに加え，スプリンクラー設備及び

連結散水設備を加えた各設備に，本特例を適用できる旨の準用規定（「第 2 屋内消火栓設備の

技術基準 9⑷の規定を準用する。」）を追加する。 


